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天機電力股份有限公司

簡明月報

民國 111年 3月份

簡明月報內容

一、營運綜合摘要分析報告

二、業務報告

三、財務報告

公開網址:開陽集團-公開年月報資訊 天機電力

https://powermaster.com.tw/case-open-report/
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一、營運綜合摘要分析報告

一、公司簡介

興義科技成立於 1999年，由 UPS系統解決方案開始起步；並於 2010年成立開

陽集團，隨著地球資源耗竭，綠能產業蓬勃，為永續生態保育之理念與實踐，

成為致力發展太陽能電廠規畫、設計、施工以及投資的集團。

於 2010年啟用第一座太陽能電廠，當時為半額補助，躉售價格為新台幣 4.0448

每瓩小時。至目前為止完成了 9個縣市部份及全部的公有廳舍、廠房屋頂、農

畜舍以及農業大棚等，已累積了超過 1000座太陽能電廠施工經驗及實績。

從早期屋頂平貼施工方式、到屋頂架高型、農業大棚、地面型及追日系統等

等，開陽集團不斷吸收新資訊以及新技術，並希望能用在台累積的經驗，走出

台灣，邁向世界的舞台。

二、業務狀況

詳如裝置容量表。

三、財務狀況

詳如實績比較表。

四、重大營運事項

本月無停機情況。
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二、業務報告

表 1-1 裝置容量

民國 111年 3月份

能源別
電廠/發電站

名稱
機組別 實績值(瓩)

較上年同期增減

(%)
備註

太陽能

雲林麥寮太陽

光電發電場一

期-1

太陽光電發電機組 26,448 無 110年啟用

合計 26,448 無

備註：

1. 能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力
（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」

類別，進行填寫。

2. 機組別欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。
3. 若為水力電廠或小型電廠，請於備註註明，並免按機組別填報。惟若電廠包含不同能
源別機組，則仍需以機組別填報。

4. 須包含試運轉期間之發電機組。
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表 1-2 發電量

民國 111年 3月份

能源別
電廠/發電
站名稱

機組別

毛發電量 廠用電量 淨發電量 自用電量

備註實績值

(度)
較上年同期

增減(%)
實績值

(度)
較上年同期

增減(%)
實績值

(度)
較上年同期

增減(%)
實績值

(度)
較上年同期

增減(%)

太陽能

雲林麥寮太

陽光電發電

場一期-1

太陽光電發電

機組

3255276 96.04 無 無 3255276 96.04 無 無 110年啟用

合計 3255276 96.04 無 無 3255276 96.04 無 無

備註：

1. 廠用電量係指發電所內用電，即發電廠因運轉發電機所消耗於各項附屬設備之電能。
2. 自用電量係指廠商自行生產，使用於發電所之外，所有其他用途的電量，包括生產設備、辦公室、倉庫、其他附屬或輔助設備等（即不含發
電所內用電）。

3. 能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼
氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行填寫。

4. 機組別欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。
5. 若為水力電廠或小型電廠，請於備註註明，並免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源別機組，則仍需以機組別填報。
6. 須包含試運轉期間之發電機組。
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表 1-3 發電設備運作情形

民國 111年 3月份

(1)容量因數、可用率、最大出力值

能源別

電廠/發
電站名

稱

機組別

容量因數 可用率 最大出力值

備註

本月份
一至本月份止

累計
本月份

一至本月份止

累計
本月份

一至本月份止

累計

實績值

(%)

較上年

同期增

減(%)

實績值

(%)

較上年

同期增

減(%)

實績值

(%)

較上年

同期增

減(%)

實績值

(%)

較上年

同期增

減(%)

實績值

(%)

較上年

同期增

減(%)

實績值

(%)

較上年

同期增

減(%)

太陽能

雲林麥寮

太陽光電

發電場一

期-1

太陽光電

發電機組

16.54 95.97 13.34 95.97 100 無 100 無 59.58 7.10 59.58 7.10
110年

啟用

合計 16.54 95.97 13.34 95.97 100 無 100 無 59.58 7.10 59.58 7.10

備註：

1. 能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼
氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行填寫。

2. 機組別欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。
3. 若為水力電廠或小型電廠，請於備註註明，並免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源別機組，則仍需以機組別填報。
4. 須包含試運轉期間之發電機組。

(2)發電機組每度的低熱值毛熱耗率（LHV Gross）（略）
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表 1-4 燃料耗用量（略）

表 1-5 機組停機容量

民國 111年 3月份

機組名稱
停機事由

(填報代碼)

本月份 下個月

停機

裝置容量
停機期間

停機

裝置容量
停機期間

無停機

備註：

1. 當機組或電廠遭遇計畫性停機（例如大修）與非計畫性停機（例如機電事故）等非正常運轉
或待機狀態時，需記錄填報。

� 機電事故定義：「發、輸、變設備不論待機或運轉中發生不意之障礙，不能正常啟用或不能
正常運轉而需停用時，一律列為事故。但發現設備運轉情況異常尚可繼續運轉而不影響設

備安全，經主管處轉洽電力調度處同意安排停用檢修者或由電力調度處安排提前停用檢修

者不列為事故，強迫跳脫仍算事故。」

2. 機組名稱欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。
3. 停機事由欄位請依下列運轉情況填報代碼：

代碼 運轉情況 代碼 運轉情況

K 1 併聯 K13 線路工作

K 2 解聯 K14 指令試運轉

K 3 待機 K15 電力潮流限制

K 4 跳脫 K16 外因跳機

K 5 減載 K17 核一附屬設備全黑、起動氣渦輪機試機

K 6 檢修，保養 K18 核二附屬設備全黑、起動氣渦輪機試機

K 7 故障 K19 核三附屬設備全黑、起動氣渦輪機試機

K 8 竣工試運轉 K20 設備超載

K 9 乾燥運轉 K21 試運轉

K10 大修 K22 爐管破

K10A 大修逾排程 K23 LNG用量限制
K11 單獨運轉 K24 中油 LNG管路檢修
K12 線路故障 KK 其他
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表 1-6 發電機組之空氣污染排放量（略）

表 1-7 發電機組淨尖峰供電能力調整表（略）

表 2-1 售予公用售電業之售電量

民國 111年 3月份

能源別

本月份 一至本月份止累計

實績值(度) 較上年同期增

減(%) 實績值(度) 較上年同期增

減(%)
太陽能 3255276 96.04 7663493 96.04

合計 3255276 96.04 7663493 96.04

備註：能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核

能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生

質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行填寫。

表 2-2 售予再生能源售電業之售電量（略）

表 2-3 直供予用戶之售電量（略）

表 2-4 轉供予用戶之售電量（略）
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三、財務報告

收支實績比較表

民國 111年 3月份

單位:元

項 目
本月份發生數 累計實績數

實績數
(A)

去年同期
(B)

差異
(A-B)

實績數
(C)

去年同期
(D)

差異
(C-D)

1. 營業收入 15,043,127 6,260,278 8,782,849 35,309,086 9,260,278 26,048,808

電業收入 15,043,127 6,260,278 8,782,849 35,309,086 9,260,278 26,048,808
其他營業
收入

0 0 0 0 0 0

2. 營業支出 8,706,694 8,237,531 469,163 26,711,659 11,023,048 15,688,611

營業成本 8,656,648 8,242,215 414,433 26,001,768 9,890,544 16,111,224

營業費用 50,046 -4,684 54,730 709,891 1,132,504 -422,613
3.營業收益

(1-2) 6,336,433 -1,977,253 8,313,686 8,597,427 -1,762,770 10,360,197

4.稅前盈餘 6,336,433 -1,977,253 8,313,686 8,597,427 -1,762,770 10,360,197
備註


